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''Nazwa klienta: Powiatowa Stacia Sanitarno - Epidemioiosiczna w Zielonei Górze
identyfikacja zlecenia / umowy klienta Próbki poza hannonograniem pobierania próbek na 2023r.
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy LBS-N.9051.2.110.2023

Informacje dotyczące pobierania próbek

^Data pobrania próbki: 23.07.2023
■^Numer protokołu pobrania: HK-ZG-136a/23
identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej w Zielonei Górze - K.. Zimna

Opisi identyfikacja obiektu badania
"^Przedmiot badania; próbka wody do spożycia
Próbki wody z wodociągu publicznego Zielona Góra - Łężyca
Stan próbki: prawidłowy

Data dostarczenia do badania 23.07.2023

Data wykonania badania 23.07.2023-26.07.2023

Wyniki/ rezultaty badań
Parametr Metoda badawcza Jednostka Nr próbki

OL-1247
Wartość

parametryczna''
^Miejsce pobrania próbki: Zielona Góra. ul. Lężyca-Dolna.

Hydrofornia, woda podawana do
sieci

Stężenie sodu PN-ISO 9964-3:1994
7.ikrcs: (0.40-.łUO) mi: I

mg /! 6,49 ± 0,34 200

Stężenie glinu PN-EN ISO 12020:2002
/ukrus: (10.0-.100.0) jig l

Mg /' l l.0±2,9 200

Stężenie chromu PN- EN 1233: 2000
zakres: ( I.0-&O.O) ng I

Mg /' 2,2 ± 0.6 50

Stężenie selenu PN-ISO 9965:2001
zakres: (I.O-IO) Mg 1

Mg /I

 oo'—* H-VO

10

Wyniki/ roziiliaiy binlaii odnoszą się do olrzyinaiicj próbki
dane pozyskane od klienta, w tym mogące wąrtywać na ważność wyników

' 'Zgodnie zrozp. Ministra Zdrowiu z dnia 7 grudnia 2017r. Dz. U. z 2017 poz. 2294
Liczba za znakiem oznacz.a niepewność rozszerzoną pr/y poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. oszacowaną bez procesu pobierania próbek.
Liczba za znakiem orniacza dolną granice zakresu pomiarowego.

Osoby autotwzuiace sprawozdanie z badań:
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Otrzymują:
1. PSSE w Zielonej Górze{l egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciagii 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badań odnoszą sie wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicz.neJ
w Zielonej Ciórze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.


